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HEpiiletenergetikai korszerisités a Dombévari Illyés Gyula Gimnazium épiiletén”

KIVITELEZESSEL KAPCSOLATOS, A TERVEZOVEL EGYEZTETETT ! MUSZAKI
SZUKSEGESSEGBOL ELOALLO VALTOZASOK BEJELENT EST KOVETO E LBIRALASA,
JAVASLAT TETEL BERUHAZONAK.

MUSZAKI ELLENORI SZAKVELEMENY

Valtozast megelézo folyamat rovid bemutatdsa, indoklds:

1. A tavfitd rendszert érintd valtozasok: A Kivitelezés soran deriilt ki, hogy a kozponti kazan,

nemcsak a gimnaziumot, hanem a kiilon épiiletként - ma mér nem tizemel6 — kollégiumot is
ellatja fitéssel, igy a tervezett atalakitasok a levalasztas nélkiil nem hozhatjak meg a kivant
megtakaritasokat, mivel az energetikai korszeriisitésnél a kollégium épiiletének feldjitasaval a
palyazat ne foglalkozott. A levélasztas sziikségessé valt, annak tudatdban, hogy sziikség es esetén
a kollégium épiilete is flithetd maradt.
A gimnaziumban, a radiatorok feliilvizsgalatakor /4j fiitésrendszer beszabalyozasa/ kideriilt,
hogy a meglévé radiator szelepek nem allithatok, igy csergjiik sziikségessé valt az Gj fiitési
rendszer elinditasahoz.

2. A homlokzat festés: A homlokzat festésénél a tervek nem szamoltak az ablak kavak és mezoket
elvélaszté stukkok feliiletével, ellenben a feltjitasbol ezek a részek nem maradhattak ki. Ezck

mennyisége 691 m2, melynek vakolasa nem volt sziikséges, de a repedésck javitasa, illetve

hianyzo részek potlasa és festése megtortént.

3. Tornaterem kiegészitd fiités: A betervezett 6 db mennyezeti i infrasugarzo két okbol nem
beépithetd:
- atornaterem mennyezete olyan rossz allapotban van, hogy az nem birja el, mashova pedig

rez

nem felszerelhetd Ggy, hogy funkcidjat ellassa.
- az épiilet elektromos ellatasa halozat fejlesztés nélkii | nem birja kiszolgalni a meglévé
kapacitasok mellett pluszban ezeket a hosugarzokat.

A tervezd 4ltal javasolt - Panasonic KIT- FZ60-UKE — leveg — levegd hdszivattyl berendezés,

nemesak a fiitd szezonban, hanem a nyari melegben is hasznalhato, és az itt elfogyasztott aram
megtériilésével is lehet szamolni.

1. SZAMU VALTOZASBEJELENTES

A Vallalkozo részérdl 2018.11.23, napjan kelt igénybejelentést ésszeriiség és mindség szempontjabol
megvizsgaltam, valamint figyelemmel a Tervezd nyilatkozatéra (2018.11.10) az alabbi véleményt
adom:

Javaslom az Epittetének, valamint a Tamogatd Szervezetnek, hogy hozzajarulasukat adjak ahhoz, hogy

a Domboviri 1llyés Gyula Gimnazium energetikai feldj itasanak kivitelezése, a fenti valtoztatasok szerint
valosuljon meg, mely a tervezdi nyilatkozat alapjan az ajanlati (kivitelezési) dokumentacioban foglalt
elvart miiszaki teljesitménnyel rendelkezé megoldas. A beépitésre keriild és elmaradd gépek

vallalkozo ajanlata szerint pénziigyileg egyenértékiiek, a palyazatban nem torténik értékvesztés.
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